
1

乐职院后﹝2020﹞14号

乐山职业技术学院喷泉水景管理制度

为规范学院喷泉水景的使用，进一步加强管理，给师生活动

提供良好的环境，提升学院整体形象，特制定本管理制度。

一、喷泉水景管理主体及运行原则

喷泉水景运行管理主体为后勤处，喷泉的开启原则：符合学

校文化活动宣传要求，要与正常的教学、科研相适应。喷泉开启

的时间：学院开学、新生入校报到，重大活动、重大会议期间，

传统节假日等，开启时长按实际情况；喷泉的具体开启时间由院

办以通知形式下达后勤处，由后勤处维修维护中心安排运行值班

人员进行喷泉的开启操作。
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二、喷泉的管理

1.喷泉水景运行操作人员条件及主要职责：需具备电工专业

知识并有电工操作证、身体健康、工作踏实认真、责任心强的人

员担任；同时需熟悉各水景区的各种设备结构及工作原理，了解

线路布局及线路分区情况，掌握各区水景的开启与关闭操作，具

备基本的计算机操作能力。每次开启后需巡视各水景设备工作是

否正常，对出现的各种异常情况需及时采取有效措施，避免故障

的扩大，确保设备安全可靠运行。

3.电力线路及设备安全管理：维修电工每年对喷泉设备及线

路进行一次绝缘测试，确保线路绝缘电阻不低于 0.5MΩ，对等电

位接地体进行一次接地电阻测试，接地电阻不得大于 4Ω，以确

保供电线路及设备的安全可靠；

4.运行操作人员根据运行情况隔一段时间需对喷泉控制方式

及音乐进行一次更新，每次播放的音乐需报学院宣传部审核并备

案，确保音乐积极健康、喷泉景观新颖而不落伍。

三、水景的管理

1.水体的清洁卫生管理：学院配备一艘小型艇，由后勤处安

排相关清洁人员定期对水体进行杂物清理，每年对 1 号水景进行

一次或两次彻底清洗并换水处理；每月至少对各水池存水量及渗

漏情况进行检查，采取相应的补水及补漏措施，避免安全事故的

发生。
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2.各水景水池水位不得超过溢水口；小孩、老人需有人陪护

方能参观水景，观看时不得靠近水池边沿 1 米以内；癫痫、神经

病人、醉酒人员及意识不清、行动不便的人不要靠近水池边沿。

3.参观水景人员不得向水中乱扔垃圾，不得随意向水中鱼儿

投食，确保水生物安全；禁止无关人员进入水池内，禁止在水池

边打闹嬉戏。

后勤处（后勤服务中心）

2020 年 12 月 15 日


